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Hinweis:
1) Netzsicherung erfolgt bauseits
2) GEZE Netzteil bei TZ320 UP = NET320. 750 mA max. 600 mA fir Peripherie
GEZE Netzteil TZ320 AP = NT19.2-24. 800 mA max. 650 mA fiir Peripherie
Primarseite und Sekundarseite raumlich trennen
3) Bei der Aufputzvariante befindet sich eine Liisterklemme auf der Montageplatte
4) TZ320 UP: Schutzklasse Il (Schutzleiter nicht anschlieBen)
TZ320 AP: Schutzklasse | mit Schutzleiterpriifung nach VDE0100
5) Briicke im Auslieferzustand gesetzt
Bei indirekter Freischaltung Briicke entfernen und Jumperposition J1 und J2 dndern
6) Werkseinstellung:
- Bei Alarm schlief3t der Kontakt
- Bei Netzausfall ist der Kontakt offen
- Gesamtstromaufnahme beachten
7) Bei geschlossener Tur ist der Kontakt geschlossen

\8) Bei Anschluss einer Signalhupe oder Sirene ist eine Briicke zu setzen
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