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Funktion:
Das IR Lock EL ist immer in Betriebsart “Nacht”

Antrieb wird angesteuert —-> Antrieb steuert Schloss an -> Schloss enriegelt
-> Erst wenn das Schloss vollstdndig entriegelt (freigegeben) hat, fahrt der Antrieb auf.
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Drehtlrantrieb ECturn, Motorschloss IQ Lock EL

Hinweise:
- Anschlulplan DCU7 zu ECturn Nr. 134079 beachten.
- Montage- und Betriebsanleitung zum Schloss Nr, 103672, beachten

Einstellungen:

DCU7, Steuerung ECturn:

-Parameter “Al" (Ausgang> auf Wert 03" (Turoffnerd setzen.
-Parameter “El" (Eingang> auf Wert “07" (Riegelmeldung of fner) setzen.
-Parameter “to” (TUroffner) auf Wert ‘03" (Motorschloss) oder

Wert “06” (Motorschloss mit "“Zudruck vor dem offnen) setzen.
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1D Spannungsversorgung der MST210 aus separatem Netzteil NT6.3-24 Nr. 109637 oder aus der Steuerung DCUZ2.
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